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SUMARIO

La utilización de canalizaciones eléctricas prefabricadas ofrece una
garantía de seguridad para los trabajadores, pero al mismo tiempo pre-
senta unos riesgos que pueden derivar en accidentes mortales.

El conocimiento de los riesgos que se presentan en cada tipo de tra-
bajo a desarrollar en las canalizaciones y el establecimiento de un pro-
cedimiento de trabajo concreto para cada tarea, junto con la formación a
los trabajadores, va a ser fundamental para evitar accidentes graves.

Además va a ser necesario el establecimiento de un mantenimiento
preventivo adecuado, tanto de las cajas de derivación, como de la cana-
lización.
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Procedimientos de seguridad
para trabajos en cajas de derivación
de canalizaciones prefabricadas para la
distribución de la corriente eléctrica



INTRODUCCIÓN

La experiencia en la utilización de
sistemas de distribución de la corrien-
te eléctrica mediante canalización
prefabricada, ha permitido conocer
una serie de riesgos de accidentes 
con consecuencias graves e incluso
mortales. Es objeto de este artículo
dar a conocer el sistema de distribu-
ción así como establecer los riesgos y
las medidas preventivas y normas de
actuación en estas instalaciones, para
eliminar o reducir todo lo posible los
riesgos existentes.

ORÍGENES DE
LAS CANALIZACIONES
PREFABRICADAS

Las instalaciones y bienes de equi-
pos industriales han sufrido desde las
últimas décadas una evolución hacia la
estandarización y utilización de los ele-
mentos prefabricados. No es de extra-
ñar, por tanto, que el transporte de
energía haya seguido esta tendencia.

Las canalizaciones eléctricas prefa-
bricadas surgen de la necesidad de re-
ducir plazos, tanto de estudio como de
montaje en obra, de las líneas de dis-
tribución de energía. Concretamente
en los años veinte en Estados Unidos
y como en otros tantos avances, es en
la empresa del automóvil donde se es-
tablece la necesidad de redistribuir las
máquinas y los procesos de fabrica-
ción al cambiarse el modelo de auto-
móvil. Esta redistribución supone tam-
bién un cambio en las líneas de
distribución y en las acometidas eléctri-
cas en las diferentes máquinas e insta-

4 MAPFRE SEGURIDAD. N.o 91 - TERCER TRIMESTRE 2003

laciones; es en este momento cuando
se comienzan a utilizar sistemas flexi-
bles de distribución de energía.

EL CONCEPTO DE LA
DISTRIBUCIÓN CANALIZADA

La canalización prefabricada es un
sistema de transporte y distribución de
la energía eléctrica de baja tensión.

Se trata de un sistema modular pre-
fabricado formado por unos conducto-
res cubiertos por una envolvente que
actúa como conductor de protección,
con unas salidas colocadas de forma
equidistante y dotado de todos los ele-
mentos necesarios para realizar cual-

quier instalación: tramos rectos, co-
dos, derivaciones, alimentaciones y
sujeciones (Figs. 1 y 2).

Estos sistemas contribuyen, por un
lado a reducir los tiempos de estudio y
de montaje, además de permitir una
flexibilidad mucho mayor que con los
sistemas tradicionales de distribución.
Dicha estandarización también ha
contribuido a mejorar los niveles de
seguridad de las instalaciones.

Este tipo de canalización tiene sen-
tido en aquellas instalaciones con
gran número de derivaciones que pre-
senten una posible movilidad en el fu-
turo y es un concepto muy utilizado
para la iluminación de grandes espa-
cios, distribución eléctrica en edificios
y en industrias.

Las ventajas, tanto de estudio de
proyecto como de instalación y explo-
tación, han hecho que sea un sistema
cada vez más empleado para la distri-
bución de la corriente eléctrica en ba-
ja tensión, y, por tanto, es un sistema
del que hay que conocer adecuada-
mente los riesgos que presenta con
objeto de evitar accidentes que pue-
dan tener consecuencias graves o
mortales.

Las cajas de derivación

La caja de derivación es el elemen-
to que comunica las pletinas de la ca-
nalización eléctrica con la acometida
que va a transportar la energía al pun-
to de consumo (Fig. 3).

La caja de derivación dispone de
unas pinzas que se enchufan en las
pletinas de la canalización. En el inte-
rior de la caja se instalan los fusibles
para proteger eléctricamente el cable

FIGURA 1. Canalización prefabricada.
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1. Envolvente de chapa de acero galvanizado
2. Tres o cuatro conductores activos con la misma sección
3. Aislantes que garantizan una sujeción perfecta de los conductores dentro de la
envolvente.
4. Conductor de protección (PE).
5. Tomas de derivación situadas a intérvalos de un metro.
6. Dispositivo de unión mecánica y eléctrica.

FIGURA 2. Sistema de distribución a receptores.



de la acometida y la acometida que
alimenta el punto de consumo se ator-
nilla a los bornes de conexión existen-
tes en el interior de la caja.

Las cajas de derivación pueden ser
interruptores-seccionadores que ad-
miten la apertura en carga o seccio-
nadores que no admiten la apertura
en carga (Fig. 4); este concepto hay
que tenerlo muy claro para saber qué
cajas admiten la apertura en carga,
según la información que suministre el
fabricante de la caja, ya que abrir una
caja en carga sin la debida prepara-
ción puede originar una explosión
eléctrica.

Desde el punto de vista de la segu-
ridad de los operarios que manipulan
este tipo de instalaciones es totalmen-
te aconsejable que independiente-
mente de que la caja esté preparada
para abrirse en carga, se desconecten
previamente las cargas para poder
abrir sin carga; esta operación sin car-
ga ofrece mayores garantías de segu-
ridad.

LA SEGURIDAD
CON LAS CANALIZACIONES
PREFABRICADAS

La seguridad para las personas en la
explotación de este tipo de instalacio-
nes puede afirmarse que es superior al
obtenido con los sistemas convencio-
nales. Al tratarse de instalaciones pre-
fabricadas se asegura una estandari-
zación tanto del producto como del
montaje, lo que contribuye al aumento
de la seguridad.

Además, las derivaciones al reali-
zarse con cajas enchufables y desen-
chufables con la canalización perma-
neciendo en tensión, pueden ponerse
fuera de servicio sin afectar al resto de
la canalización. En los sistemas con-
vencionales, debido a que no dispo-
nen de sistemas para quitar o poner
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una acometida con la canalización en
tensión, puede ser más habitual que
se ejecuten trabajos en tensión sin las
correspondientes medidas de seguri-
dad.

No obstante, se han producido acci-
dentes con consecuencias muy gra-
ves, llegando a ser incluso accidentes
mortales, durante los trabajos de ex-
plotación en este tipo de instalacio-
nes; por lo que se hace imprescindi-
ble, para reducir el riesgo al mínimo,
estudiar los riesgos existentes y defi-
nir los procedimientos de trabajo más
adecuados para operar con estas ins-
talaciones.

En este artículo vamos a centrarnos
exclusivamente en los riesgos de ori-
gen eléctrico, que se van a materiali-
zar fundamentalmente en los trabajos
de mantenimiento de las cajas de de-
rivación. 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
SEGUROS

Vamos a exponer un procedimiento
de trabajo estudiado para reducir los
riesgos que se pueden presentar en
los trabajos de conexión, manteni-
miento y desconexión de las cajas de
derivación. Este procedimiento de tra-
bajo no pretende ser  cerrado para to-
do tipo de instalaciones, únicamente
pretende dar referencias prácticas
que posteriormente habrá que adap-
tar a las condiciones concretas de las
instalaciones existentes en cada em-
presa.

Este procedimiento se ha realizado
teniendo en cuenta los criterios mar-
cados por el Real Decreto 614/2001,
de 8 de junio, sobre disposiciones mí-
nimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente el
riesgo eléctrico, pero en cualquier ca-
so debe ser este Real Decreto el que
marque los procedimientos de trabajo.

Los trabajadores que intervengan
en estos trabajos deben ser “trabaja-
dores cualificados”, tal y como lo defi-
ne el Real Decreto 614/2001 sobre
riesgos eléctricos. Además, deberán
tener la formación adecuada sobre los
riesgos y medidas de seguridad para
este tipo de trabajos en concreto.

Responsabilidades

Con objeto de que el procedimiento
establecido para trabajar en este tipo
de instalaciones se llegue a aplicar es
necesario que estén definidas en la
empresa de una forma clara las res-
ponsabilidades de todas las personas
que van a participar en la aplicación
de dicho procedimiento. Por lo que,
dependiendo de la estructura jerárqui-
ca de la empresa, se deberán definir
las responsabilidades de las siguien-
tes personas o departamentos:

1 2

Figura 3. Caja de derivación con interrruptor. Figura 4. Caja de derivación con
seccionador.

Durante los trabajos de
explotación de las
canalizaciones eléctricas
prefabricadas se han producido
accidentes muy graves. Para
reducir el riesgo al mínimo se
deben conocer los riesgos de
cada tarea y definir los
procedimientos de trabajo
adecuados.



– Jefe de mantenimiento.
– Supervisor de mantenimiento.
– Departamento de Prevención.
– Ingeniero responsable de la ins-

talación.
– Trabajador cualificado.
– Trabajador autorizado.

Accidentabilidad e identificación
de las situaciones de riesgo

No existe una información centrali-
zada que dé una idea de la accidenta-
bilidad existente durante los trabajos
con este tipo de instalaciones, pero sí
que son conocidos accidentes tipo
con consecuencias graves que se han
producido y que si no se aplican pro-
cedimientos específicos de actuación
en este tipo de instalaciones es muy
posible que se vuelvan a repetir, más
aún teniendo en cuenta que en las
empresas no está generalizado el uso
de los equipos de protección indivi-
dual adecuados frente al riesgo eléc-
trico.

– Algunas de las situaciones de
riesgo de accidente que podemos
identificar son:

– Explosión de la caja de deriva-
ción al abrirla, debido a un cortocircui-
to en su interior.

– Apertura de cajas de derivación
en carga, cuando no están prepara-
das para ello.

– Quitar una carga y abrir una caja
de derivación equivocada y, por tanto,
en carga.
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– Contactos eléctricos directos con
elementos en tensión en el interior de
la caja o de la canalización.

Normas generales 

– De acuerdo con los fabricantes,
las cajas de derivación pueden enchu-

farse y/o desenchufarse con la canali-
zación en tensión, ya que el operario
no debe entrar en contacto con partes
en tensión. En aquellas cajas que por
su forma de conexión o desconexión
se deba entrar en contacto con la ca-
nalización, se deberá quitar tensión
de la canalización antes de efectuar el
trabajo.

– Independientemente de que se
pueda trabajar con la canalización en
tensión, si es posible por el tipo de
instalación y del momento en que se
ejecutan los trabajos, siempre existi-
rán mayores garantías de seguridad si
se elimina tensión de la canalización.

– La recomendación de seguridad
es que todos los trabajos de enchufar,
desenchufar, abrir y cerrar las cajas
de derivación se realicen sin carga (in-
cluso en aquellas cajas que el fabri-
cante garantice la seguridad durante
la apertura en carga).

– Debe estar prohibido andar por
encima de las canalizaciones eléctri-
cas, así como apoyar escaleras o uti-
lizarlas como apoyo para subir a una
estructura. 

– Los trabajos con cajas de deriva-
ción deben requerir siempre la pre-
sencia de dos personas como míni-
mo, llevando medios para comunicarse 
con los servicios de asistencia (telé-
fono móvil, walky, etc.). Además, en
cada grupo de trabajo se deben llevar 
dos unidades completas de equi-
pos de protección individual (guantes
aislantes, guantes de algodón, guan-
tes de protección, zapatos de seguri-
dad, casco aislante con pantalla facial
y chaqueta ignífuga para electricista)
(Fig. 5).

– Si una caja de derivación va a
quedar fuera de servicio temporal-
mente, es necesario desenchufarla y
almacenarla adecuadamente para
que en futuras utilizaciones se le pue-
dan hacer las pruebas que se definen
en el procedimiento.

– Está prohibido llevar objetos con-
ductores, así como el uso de cascos
auriculares, durante la realización de
los trabajos.

En zonas en las que pueda existir
movimiento de puentes grúa o trans-
portadores, previamente al comienzo
de los trabajos, se deberá bloquear el
funcionamiento del puente grúa o
transportador, con objeto de evitar ac-
cidentes por choques con la platafor-
ma elevadora, escalera o andamio so-
bre el que se va a ejecutar el trabajo.

– Los trabajos en los que se ocupe
un pasillo de circulación se deberán
señalizar adecuadamente para evitar
accidentes por golpes a escaleras,
andamios o plataforma elevadora y
para evitar la caída de piezas sobre
personas.

Figura 5. Equipos para la apertura de una caja de derivación
con interruptor.

La definición de un
procedimiento de trabajo
seguro es sencillo, únicamente
requiere un estudio técnico
adecuado; pero conseguir que
dicho procedimiento se aplique
es más complicado. Para
conseguir su aplicación
práctica es fundamental que se
definan las responsabilidades
de todas las personas que van
a intervenir en la aplicación del
procedimiento.



Puesta en servicio de las cajas de
derivación

La puesta en servicio de una caja
de derivación debe ser realizada por
trabajadores cualificados que vayan
equipados  con zapatos de seguridad,
chaqueta ignífuga, guantes aislantes,
casco aislante y pantalla facial. Se re-
comienda el uso de guantes de cuero
encima de los guantes aislantes en
aquellos trabajos que exista riesgo de
dañar los guantes aislantes.

Conexión de la caja
a la canalización

La conexión de la caja de derivación
a las pletinas de la canalización prefa-
bricada se puede hacer con ésta en
tensión; excepto en aquellas situacio-
nes que para efectuar la conexión se
deban tocar elementos en tensión con
las manos o con herramientas (en
cualquier caso prevalecerán las ins-
trucciones del fabricante). Por tanto,
va a ser importante definir un procedi-
miento de trabajo que garantice la re-
alización segura de este trabajo.

Conexión con la canalización en
tensión

1. Comprobar visualmente que la
caja no tenga desperfectos (golpes,
piezas sueltas, etc.)

2. Verificar que no lleve fusibles co-
locados.

3. Verificar que lleva en español la
etiqueta “No abrir en carga”, si la re-
quiere por el tipo de caja.

4. Comprobar que la caja no puede
abrirse en la posición “ON” en aque-
llos casos que disponga de interrup-
tor.

5. Para minimizar riesgos, cuando
la caja sea conectada a las pletinas es
necesario comprobar el aislamiento
de la caja (fases contra fases, fases
contra neutro y fases contra puesta a
tierra). Este test debe realizarse en las
pinzas de conexión con el interruptor
colocado en la posición “ON” y los fu-
sibles puestos.

6. Para las cajas con interruptor,
comprobar que el interruptor corta las
tres fases, midiendo continuidad entre
las pinzas de conexión y las pletinas
de salida.

7. Elevar la caja de derivación al
punto de instalación con los medios
más adecuados (plataforma elevado-
ra, andamios, etc.), teniendo en cuen-
ta que si para la conexión es necesa-
rio salirse de la plataforma o andamio
es obligatorio el uso de arnés de se-
guridad.

8. Realizar una inspección visual
del punto de conexión, observando
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que no hay ningún objeto ni ningún
desperfecto.

9. Antes de conectar la caja de de-
rivación, asegurarse que el interruptor
está en posición “OFF”  (en los casos
que disponga de interruptor) y los fu-
sibles retirados.

10. Para la conexión se debe de
usar la guía de entrada de la caja
(Figs. 6 y 7).

11. Fijar mecánicamente la caja
mediante los medios que disponga.

Conexión con la canalización sin
tensión

Si la conexión de la caja no se pu-
diese realizar con la canalización en
tensión, habría que adoptar un proce-
dimiento para asegurar la ausencia de
tensión:

1. Quitar tensión de la canalización.
2. Bloquear para asegurar la des-

conexión de tensión.

Figura 6. Pinzas de conexión.

Figura 7. Operación de pinchado de una caja de derivación.



3. Comprobar el correcto funciona-
miento del detector de tensión.

4. Comprobar la ausencia de ten-
sión en todas las fases de la canaliza-
ción.

5. Poner a tierra y en cortocircuito
la canalización eléctrica antes y des-
pués del punto de trabajo con los sis-
temas que garanticen la misión de la
puesta a tierra.

Conexión del cable de la acometida
a la caja de derivación.

En esta fase hay que tener en cuen-
ta que la caja de derivación ya está
sometida a tensión, por lo que en las
cajas que se tenga acceso con la ma-
no o herramientas manuales a ele-
mentos en tensión será obligatorio pa-
ra realizar estas operaciones colocar
un protector de aislamiento en los ele-
mentos en tensión accesibles. Si esto
no fuese posible, la operación se de-
bería realizar con guantes aislantes, y
las herramientas deberían ser aislan-
tes.

Independientemente del tipo de ca-
ja, durante todo el proceso es obliga-
torio el uso de la chaqueta ignífuga y
el casco con la pantalla facial, siendo
el procedimiento establecido:

8 MAPFRE SEGURIDAD. N.o 91 - TERCER TRIMESTRE 2003

1. Realizar una comprobación vi-
sual de desperfectos, cuerpos extra-
ños y humedad. 

2. Verificar el aislamiento seguro de
la caja usando el aparato apropiado
(fases contra fases, fases contra neu-
tro y fases contra PE). 

3. Verificar que el prensaestopas
queda adecuadamente fijado y el ca-
ble bien adaptado. 

4. Cerrar la caja de derivación sin
colocar los fusibles. El interruptor de
corriente debe permanecer en posi-
ción OFF.

Conexión del cable de la acometida
al cuadro receptor.

Los pasos a seguir para conectar
los cables al cuadro receptor son los
siguientes:

1. Realizar una inspección visual
buscando desperfectos.

2. Fijar el cable de puesta a tierra
antes del resto.

3. Verificar el aislamiento de la aco-
metida, con los cables en sus bornas
y teniendo el seccionador del armario
abierto (Fig. 8).

Suministro de tensión al armario.

El suministro de tensión al armario,
requiere trabajar en el cuadro eléctri-
co y en la caja de derivación.

Los trabajos en la caja de deriva-
ción se deben realizar obligatoriamen-
te con zapatos de seguridad, chaque-
ta ignífuga, guantes aislantes y casco
con pantalla facial.

Trabajo en el cuadro eléctrico:

– Colocar un cartel indicando
“Cuadro con tensión” y la señal de
riesgo eléctrico.

– Verificar el aislamiento de la aco-
metida teniendo el seccionador abier-
to.

– Informar al usuario de la instala-
ción de que se va a dar tensión al ar-
mario.

Trabajo en la caja de derivación:

– Abrir la caja de derivación.
– Comprobar visualmente la ausen-

cia de desperfectos.
– Comprobar el correcto funciona-

miento del detector de tensión.
– Comprobar ausencia de tensión

en las cuchillas de los fusibles (fases
contra fases, contra neutro y contra
puesta a tierra), tanto en la parte su-
perior como en la inferior.

– Verificar el aislamiento.
– Retirar material restante que ha-

ya podido quedar en la caja.
– Colocar fusibles usando la mane-

ta portafusibles adecuada.
– Cerrar la caja.

Figura 8. Comprobación del aisla-
miento de la acometida.

La apertura de la caja de
derivación es una de las
operaciones con mayor riesgo
de accidente. Siempre que
técnicamente sea posible,
se recomienda el uso de un útil
que permita la apertura de la
caja a distancia.

Es totalmente necesario
que, con la periodicidad y el
contenido que marque
el fabricante de las cajas de
derivación se les realice
un mantenimiento preventivo
para verificar su correcto
y seguro funcionamiento.



– Accionar la maneta del interruptor
con los medios de actuación a distan-
cia (rueda con cuerdas, pértiga, etc.).

Trabajos de mantenimiento en las
cajas de derivación.

Las situaciones de riesgo más co-
munes y con mayor gravedad en los
trabajos con cajas de derivación se
producen en el mantenimiento de las
mismas, fundamentalmente en el
cambio de fusibles. Para el cambio de
fusibles se debe producir la apertura
de la caja, siendo esta maniobra la
más peligrosa.

El procedimiento descrito a conti-
nuación corresponde a trabajos en los
que la canalización eléctrica perma-
nece en tensión; pero el trabajo con
mayor seguridad se conseguirá qui-
tando tensión de la canalización cuan-
do sea posible.

Durante todo el proceso de trabajo
es obligatorio el uso del casco con la
pantalla facial, zapatos y chaqueta ig-
nífuga, siendo el uso de los guantes
aislantes obligatorio únicamente en
las fases del trabajo con riesgo de
contacto eléctrico. 
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Para evitar accidentes durante la
ejecución de estos trabajos es impor-
tante estudiar en cada caso el proce-
dimiento de trabajo más adecuado.
Como norma general se pueden con-
siderar los siguientes puntos como cri-
terios para ejecutar el trabajo:

1. Quitar las cargas de la caja de
derivación. Se deben desconectar to-
das las máquinas a las que alimente
la caja de derivación en la que se va a
trabajar. Si una máquina o cuadro
eléctrico se alimenta de varias cajas
de derivación, se deberán abrir todas
las cajas de derivación antes de reali-
zar cualquier trabajo en el interior de
cualquiera de las cajas.

2. Enclavar las máquinas con un
candado, asegurando que mientras
se efectúa el mantenimiento no se
pueda conectar la máquina. El canda-
do se debe colocar en el interruptor
general de la máquina (Fig. 9). Si no
es posible esta maniobra de enclava-
miento se deberán adoptar medidas
equivalentes (retirada de fusibles,
etc.) o señalizar la prohibición de
puesta en marcha de la máquina.

3. Acceder a la caja de derivación
con los medios más adecuados.

– Plataforma elevadora.
– Andamio.
– Escalera aislante (madera o fi-

bra).
– Acceso a través de la estructura.

En el caso de trabajar sobre la es-
calera o sobre la estructura, es obliga-
torio el uso del arnés de seguridad, 
que en el caso de trabajar sobre la 
estructura, llevará dos cuerdas de 
amarre.

4.– Abrir la caja de derivación.
Antes de abrir la caja de derivación
hay que asegurarse que corresponde
la etiqueta identificativa de la caja con
la del armario que se ha quitado la
carga. Este paso es muy importante,
ya que si no hemos quitado la carga
de la caja que se va a abrir se puede
producir un cortocircuito, con la consi-
guiente explosión eléctrica.

– La apertura debe realizarse con
un movimiento continuo y rápido, con
objeto de evitar posibles arcos eléctri-
cos.

– Siempre que sea posible se debe
utilizar algún útil de actuación a dis-
tancia (rueda con cuerdas, pértiga,
etc.) (Fig. 10).

– En las cajas que no pueda em-
plearse el útil de apertura a distancia,
y siempre que la instalación lo permi-
ta, se debe evitar permanecer delante
de la tapa de la caja.

5. Comprobar el correcto funciona-
miento del detector de tensión en un
circuito activo, tanto antes como des-

Figura 9. Consignación con candado de un interruptor general.

Los trabajos realizados en las
cajas de derivación requieren
que el trabajador sea
cualificado y lleve
correctamente colocados todos
los equipos de protección
individual:
– Chaqueta ignífuga.
– Casco aislante.
– Pantalla facial de electricista.
– Guantes aislantes.
– Guantes de algodón.
– Guantes de cuero.
– Zapatos de seguridad.
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siempre que sea posible por el tipo de
caja.

Desmantelamiento de una caja de
derivación.

Durante todo el proceso de trabajo
es obligatorio el uso de EPI´s adecua-
dos al riesgo (zapatos de seguridad,
casco aislante con pantalla facial,
chaqueta ignífuga para electricista,
guantes aislantes, guantes de algo-
dón, guantes de protección de cuero,
arnés de seguridad).

Los pasos a seguir para desmante-
lar una caja de derivación son los si-
guientes:

1. Desconectar todas las cargas a
las que alimente la caja de derivación.
En el caso de armarios alimentados
por más de una caja de derivación se
deberán abrir todas las cajas de deri-
vación antes de realizar cualquier tra-
bajo en la caja de derivación que se
va a desmantelar.

2. Asegurar la desconexión de las
cargas mediante candados.

3. Comprobar el correcto funciona-
miento del detector de tensión en un
circuito activo.

4. Acceder a la caja de derivación
con los medios más adecuados.

5. Antes de abrir la caja de deriva-
ción se debe comprobar que la eti-
queta identificativa coincide con la del

pués del chequeo de ausencia de ten-
sión. Para esta comprobación es ne-
cesario usar pantalla facial, guantes
aislantes, zapatos de seguridad y cha-
queta ignífuga.

6. Una vez abierta la puerta, com-
probar ausencia de tensión (Ver fig. 11
y 12), en todos los conductores y tan-
to en la entrada como en la salida.

7. Sustitución de los fusibles fundi-
dos, empleando la maneta portafusi-
bles adecuada o herramientas aislan-
tes (Fig. 13).

8. Cierre de la tapa de la caja de
derivación.

9. Actuación del interruptor (en el
caso de que sea necesario), emplean-
do el útil de actuación a distancia,

Las situaciones de riesgo más
importantes que se producen
durante la explotación
de las canalizaciones
prefabricadas son:
– Explosión al abrir la caja de
derivación debido a un
cortocircuito interno.
– Apertura de la caja de
derivación en carga, no estan-
do preparada para ello.
– Apertura de la caja de
derivación en carga, al
equivocarse de caja.
– Contactos eléctricos directos
con elementos en tensión.

Figura. 10. Uso de un útil para abrir a distancia una caja de derivación.
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dimiento establecido en el apartado
referido a la conexión con la canaliza-
ción sin tensión.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAS CAJAS DE DERIVACIÓN

Para que las diferentes manipula-
ciones que se puedan hacer en una
caja de derivación se realicen con ga-
rantías de seguridad, es necesario
que la caja de derivación no tenga nin-
guna anomalía. Es importante que las
distancias entre pletinas se manten-
gan, además de que no haya uniones
flojas que puedan motivar sobrecalen-
tamientos.

Con objeto de garantizar que las ca-
jas están en buenas condiciones de
trabajo, es necesario que se les reali-
cen mantenimientos preventivos. El
contenido del mantenimiento preventi-
vo se debe acordar conjuntamente
con el fabricante de la caja, pero fun-
damentalmente debe abarcar la com-
probación de:

– Ausencia de daños visibles.
– Ausencia de deformaciones.
– Ausencia de objetos extraños.
– Funcionamiento correcto del inte-

rruptor.
– Apriete de todas las uniones.
– Apertura de la puerta.
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armario que se ha quitado carga.
6. Siempre que sea posible, utilizar

los medios de actuación a distancia
para abrir la caja de derivación.

7. Comprobar ausencia de tensión
en todas las fases y tanto a la entrada
como a la salida.

8. Cortar o retirar los cables de su
punto de conexión en la caja.

9. Retirar los fusibles usando la
maneta portafusibles adecuada.

10. Cerrar la tapa de la caja.
11. Retirar el sistema de sujeción.
12. Desenganchar la caja de deri-

vación de la canalización prefabricada.
13. Cerrar la ventana, asegurando

que no queda ninguna pieza en el in-
terior de la canalización.

14. Comprobar la ausencia de ten-
sión en el cable de la acometida del
armario.

15. Colocar cartel de aviso en el ar-
mario “Acometida principal sin ten-
sión”.

Además, en las cajas de derivación
en las que se tenga que tocar directa-
mente o mediante herramientas las
pletinas de la canalización habría que
tener en cuenta que no se puede tra-
bajar con tensión en la canalización,
por lo que se debería aplicar el proce-

Figura 11. Comprobación de ausencia de tensión en la
entrada.

Figura 13. Sustitución de fusibles utilizando la maneta portafusibles.

Figura 12. Comprobación de ausencia de tensión en la
salida.


